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Die Zeic hnung is t uns er  geis tiges  E igentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht
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Unbefugte Verwendung dur ch den Empfänger  oder  Dritte wird zivil- und strafrechtlich verfolgt!

Datum

Dateiname: 

Name Datum
Bearbeitet von
Geprüft durch

Revision

Maßstab

Name

Blattnummer

office@variotherm.com    www.variotherm.com

BVH Musterprojekt - Erdgeschoss
ModulWand-Classic 

Firma xxxxx 
1/2

bo
bo

V020-100

2000

62
5

1,25 m² 1,25 m² 25,5 kg

2000

31
2V020-104 0,62 m² 0,62 m² 12,6 kg

V020-105

1500

62
5

0,94 m² 0,94 m² 19,2 kg

V020-107

2500

62
5

1,56 m² 1,56 m² 31,8 kg

V020-120

700 300

1000

62
5 0,63 m² 0,48 m² 13,0 kg

V020-124

62
5

2000

1600 400

1,25 m² 1,04 m² 25,8 kg

Modulplatten-Classic (Rohrabstand 75 mm)

Platten-
fläche

Heiz-/
kühl-
fläche

GewichtArt. Nr. / Farbcode / Abmessungen

Information Modulplatten

3x V020-107
1x V020-124
16B

5x
 V

02
0-

10
5

15
B

4x V020-105
1C

V020-124
13C

V
020-124

8A

V
020-100
7B

V
020-100
7B

Verteilerschrank:

Kühl-Heiz-/ Kreisverteiler
Heiz-/KühlkreiseA 17

VSU4

Verteilerschrank:

Kühl-Heiz-/ Kreisverteiler
Heiz-/KühlkreiseB 16

VSU4

Verteilerschrank:

Kühl-Heiz-/ Kreisverteiler
Heiz-/KühlkreiseC 14

VSU4

Zuordnung Heizkreisverteiler

V
020-107
3A

V
020-107
3A

V
020-107
4A

V
020-107
4A

V
020-107
4A

V
020-107
5A

V
020-107
5A

V020-107
6A

V
020-107

7A

V
020-107

7A

V
020-107

8A

V
020-107

8A

V
020-107

7A

V
020-107

8A

V
020-104

9A

V
020-104

9A
V

020-107
9A

V
020-107

9A

V
020-107

10A

V
020-107

10A

V
020-107

10A

RT48

RT48

V
020-124
4A

4x V020-105
13A

3x V020-100
1x V020-124
11A

3x V020-105
1x V020-124
12A

V
020-107

10B

V020-107
10B

V020-107
10B

V020-107
11B

V020-107
11B

V020-107
11B

V020-107
12B

V020-107
12B

V020-107
13B

V020-107
13B

V020-124
13B

V020-107
13B

RT48

RT48

RT48

RT48 RT48

3x V020-100 System: FBH

HK Nr.:
Fläche: Tr.: °Cm²

K10
15,8  - 

6-8C 3 Kreis(e)

A

B

C

RT48

V020-107
11C

V020-107
12C

VarioKomp - Trockenbau FBH

Verteilerschrank - Typ VSU1 VSU2 VSU3 VSU4

Heiz /-Kühlk reisverteiler - Kreise
PumpenVerteilerstation - Kreise
Pumpen Mikrostation - Kreise

C (mm)
D (mm) (Nischenmaß)

395
435
1-4

-
1-2

534
574
5-7
2-4
-

834
874
8-13
5-10

-

1134
1174
14-17
11-15

-

D
C

80 mm 13 mm

Fronttür

Frontrahmen
Estrich - Blende

Abmessungen UP - Verteilerschränke
D (Nischenmaß)

VMONT9_https://bi t.ly/2IEy1CgRT Raumthermostat Heizen/Kühlen (UP Dose notw.)RT48

VMONT9_https://bi t.ly/2IEy1CgVT VarioVerteiler

Legende und Montageanleitung (pdf link)

VMONT8_https://bit.ly/2Kj59SoFBHK Trockenbau-Fußbodenheizung VarioKomp

VMONT6_https://bi t.ly/2pwR7nXMW-C Trockenbau-Wandheizung/Kühlung I Classic



Kühlauslegung Musterprojekt_ModulWand EG.xlsm .
Auslegung der Variotherm Kühlsysteme

Bauvorhaben: PLZ: Ort: Datum: Bearbeiter:

Nr Raum Raum- Kühllast Aufschlag Kühllast Raum- Kühl- Boden- Aus- Zuleitung Zuleit- Druck- Durch- Kühlkreis- Berechnung des
Bezeichnung grund- Temp.  system belag legungs-  Rohr ungs verlust fluss- verteiler Druckverlustes und

fläche [d/λ] temperatur Aus- Einh. Typ Anz Aus- Einh. Typ Rest- FBH Länge menge der Durchflussmenge
bzw. Rohr- legung Kreise legung leistung to pro pro pro bei 2 Systemen an

A Q Auf Q+Auf ti überdeckung tv/tr (Ti=20) Kühlkreis Kühlkreis Kühlkreis einem Kühlkreis
[m²] [W] [%] [W] [°C] [mm] [°C] [°C] [m] [mWS] [kg/h] (siehe Anleitung):

Ruheraum 15,90 0        0    26 ModulWand MWHK 16/20 9,54 m² MWHK 2 5,50 m² MWHK 583 - 2,02      63    
1

Komunikation 1/2 35,00 0        0    26 ModulWand MWHK 16/20 21,00 m² MWHK 4 5,75 m² MWHK 1219 - 2,22      66    
1

Büro 3 17,30 0        0    26 ModulWand MWHK 16/20 10,38 m² MWHK 3 4,60 m² MWHK 731 - 1,32      53    
1

Aufenthalt 58,20 0        0    26 ModulWand MWHK 16/20 34,92 m² MWHK 8 5,63 m² MWHK 2385 - 2,18      65    
1

Büro 2 17,30 0        0    26 ModulWand MWHK 16/20 10,38 m² MWHK 3 4,60 m² MWHK 731 - 1,32      53    
1

Büro 1 16,60 0        0    26 ModulWand MWHK 16/20 9,96 m² MWHK 3 4,60 m² MWHK 731 - 1,32      53    
1

Backoffice 22,80 0        0    26 ModulWand MWHK 16/20 13,68 m² MWHK 4 3,28 m² MWHK 694 - 0,60      38    
1

Empfang +Komunik.2/2 75,50 0        0    26 ModulWand MWHK 16/20 45,30 m² MWHK 7 5,71 m² MWHK 2118 - 2,20      66    
1

WC Barrierefrei 4,60 0        0    26 ModulWand MWHK 16/20 2,76 m² MWHK 1 4,00 m² MWHK 212 - 0,91      46    
1

WC Damen 4,70 0        0    26 ModulWand MWHK 16/20 2,82 m² MWHK 1 4,00 m² MWHK 212 - 0,91      46    
1

WC Herren 6,10 0        0    26 ModulWand MWHK 16/20 3,66 m² MWHK 1 5,00 m² MWHK 265 - 1,59      58    
1

Labor 33,00 0        0    26 ModulWand MWHK 16/20 19,80 m² MWHK 5 5,00 m² MWHK 1325 - 1,59      58    
1

Schleuse 15,80 0        0    26 ModulWand MWHK 16/20 9,48 m² MWHK 2 6,00 m² MWHK 636 - 2,50      69    

Zusammenfassung der Kühlsysteme Zusammenfassung Rohrlängen nach Zeilen tv/tr Anzahl Durch- Druckverlust Verteiler-
Menge Einh Kühlsystem Typ Rohr der Kühl- fluss- +0,1 mWS zuordnung

m² System-Wandkühlung SWHK2 kreise menge für Verteiler lt. Plan
m² System-Wandkühlung SWHK3 [kg/h] [mWS]

223,5 m² Modul-Wandkühlung MWHK 3.129 m Ø 20 [m] Ø 16 [m] Kühlkreisverteiler ●1 16/20 17        1069    2,3           A
m² EasyFlex-Wandkühlung EWHK77 Ruheraum Kühlkreisverteiler ●2 16/20 17        932    2,3           B
m² EasyFlex-Wandkühlung EWHK115 Kühlkreisverteiler ●3 16/20 10        578    2,6           C
m² EasyFlex-Deckenkühlung EDKH77 Komunikation 1/2 Kühlkreisverteiler ●4
m² EasyFlex-Deckenkühlung EDKH115 Kühlkreisverteiler ●5
m² Modul-Deckenkühlung MDKH Büro 3 Kühlkreisverteiler ●6
m² Estrich-Fußbodenkühlung FBH10 Kühlkreisverteiler ●7
m² Estrich-Fußbodenkühlung FBH15 Aufenthalt Kühlkreisverteiler ●8
m² Estrich-Fußbodenkühlung FBH20 Bei Anspeisung aller Kühlkreisverteiler über eine Pumpe gilt:
m² Estrich-Fußbodenkühlung FBH25 Büro 2 Gesamtdurchflussmenge: 2.579 kg/h
m² Estrich-Fußbodenkühlung FBH30
m² Kompakt-Fußbodenkühlung FBHK10 Büro 1 Maximaler Druckverlust ab Kühlkreisverteiler 2,60 mWS
m² Kompakt-Fußbodenkühlung FBHK15 inkl. 0,1 mWS für max. geöffnetes Ventil
m² Industrie-Fußbodenkühlung FBHS20 Backoffice
m² Industrie-Fußbodenkühlung FBHS25 Gesamtfläche Fußbodenkühlung:
m² Industrie-Fußbodenkühlung FBHS30 Empfang +Komunik.2/2 Estrich-Fußbodenkühlung 0,0 m²
m² Industrie-Fußbodenkühlung FBHS35 Kompakt-Fußbodenkühlung 0,0 m²
m² Industrie-Fußbodenkühlung FBHS40 WC Barrierefrei Industrie-Fußbodenkühlung 0,0 m²

Zuleitung 16x2
Zuleitung 11.6x1.5 WC Damen Zusammenfassung der Leistungen:
Zuleitung 20x2 Summe der Kühllast 0,0 W

WC Herren Summe der installierten Leistung 11.847,0 W

Labor Summe Füllwasser:
Summe Füllwaser 181,5 Liter

Schleuse
Summe Bemerkungen:

Kühllast inkl. Auf-
schlag

rechnerisch praktisch

Musterprojekt 

Ø 11,6 [m]Raumbezeichnung

08.04.2025 Variotherm Heizsysteme Version: KA3.0



Heizauslegung Musterprojekt_ModulWand EG.xlsm .

Auslegung der Variotherm Heizsysteme
Bauvorhaben: PLZ: Ort: Datum: Bearbeiter:

Nr Raum Raum- Maximale Heizlast Aufschlag Heizlast Raum- Wärmeabgabe- Boden- Aus- Zuleitung Zuleit- Druck- Durch- Heizkreis- Berechnung des
Bezeichnung grund- Länge Temp.  system belag legungs-  Rohr ungs verlust fluss- verteiler Druckverlustes und

fläche der BKHs bzw. [d/λ] temperatur Aus- Einh. Typ Anz Aus- Einh. Typ Rest- FBH Länge menge der Durchflussmenge
Heizleisten bzw. Rohr- legung Kreise legung leistung to pro pro pro bei 2 Systemen an

A L Q Auf Q+Auf ti überdeckung tv/tr (Ti=20) Heizkreis Heizkreis Heizkreis einem Heizkreis
[m²] [m] [W] [%] [W] [°C] [mm] [°C] [°C] [m] [mWS] [kg/h] (siehe Anleitung):

Ruheraum 15,90 0        0   22 ModulWand MWHK 40/30 4,77 m² MWHK 2 5,50 m² MWHK 1001 - 1,25      44    ●1
1

Komunikation 1/2 35,00 0        0   22 ModulWand MWHK 40/30 10,50 m² MWHK 4 5,75 m² MWHK 2093 - 1,31      46    ●1
1

Büro 3 17,30 0        0   22 ModulWand MWHK 40/30 5,19 m² MWHK 3 4,60 m² MWHK 1256 - 0,81      37    ●1
1

Aufenthalt 58,20 0        0   22 ModulWand MWHK 40/30 17,46 m² MWHK 8 5,63 m² MWHK 4095 - 1,33      45    ●1
1

Büro 2 17,30 0        0   22 ModulWand MWHK 40/30 5,19 m² MWHK 3 4,60 m² MWHK 1256 - 0,81      37    ●2
1

Büro 1 16,60 0        0   22 ModulWand MWHK 40/30 4,98 m² MWHK 3 4,60 m² MWHK 1256 - 0,81      37    ●2
1

Backoffice 22,80 0        0   22 ModulWand MWHK 40/30 6,84 m² MWHK 4 3,28 m² MWHK 1192 - 0,38      26    ●2
1

Empfang +Komunik.2/2 75,50 0        0   22 ModulWand MWHK 40/30 22,65 m² MWHK 7 5,71 m² MWHK 3637 - 1,35      45    ●2
1

WC Barrierefrei 4,60 0        0   22 ModulWand MWHK 40/30 1,38 m² MWHK 1 4,00 m² MWHK 364 - 0,61      32    ●3
1

WC Damen 4,70 0        0   22 ModulWand MWHK 40/30 1,41 m² MWHK 1 4,00 m² MWHK 364 - 0,61      32    ●3
1

WC Herren 6,10 0        0   22 ModulWand MWHK 40/30 1,83 m² MWHK 1 5,00 m² MWHK 455 - 0,99      40    ●3
1

Labor 33,00 0        0   22 ModulWand MWHK 40/30 9,90 m² MWHK 5 5,00 m² MWHK 2275 - 0,99      40    ●3
1

Schleuse 15,80 0        0   22 ModulWand MWHK 40/30 4,74 m² MWHK 2 6,00 m² MWHK 1092 - 1,46      48    ●3

Zusammenfassung der Heizsysteme Zusammenfassung Rohrlängen nach Zeilen tv/tr Anzahl Durch- Druckverlust Verteiler-
Menge Einh Heizsystem Typ Rohr / Heizelement der Heiz- fluss- +0,1 mWS zuordnung

m² System-Wandheizung SWHK2 kreise menge für Verteiler lt. Plan
m² System-Wandheizung SWHK3 [kg/h] [mWS]

223,5 m² Modul-Wandheizung MWHK 3.129 m Ø 20 [m] Ø 16 [m] HL18 [m] Heizkreisverteiler ●1 40/30 17        743    1,4           A
m² EasyFlex-Wandheizung EWHK77 Ruheraum Heizkreisverteiler ●2 40/30 17        641    1,4           B
m² EasyFlex-Wandheizung EWHK115 Heizkreisverteiler ●3 40/30 10        400    1,6           C
m² EasyFlex-Deckenheizung EDKH77 Komunikation 1/2 Heizkreisverteiler ●4
m² EasyFlex-Deckenheizung EDKH115 Heizkreisverteiler ●5
m² Modul-Deckenheizung MDKH Büro 3 Heizkreisverteiler ●6
m² Estrich-Fußbodenheizung FBH10 Heizkreisverteiler ●7
m² Estrich-Fußbodenheizung FBH15 Aufenthalt Heizkreisverteiler ●8
m² Estrich-Fußbodenheizung FBH20 Bei Anspeisung aller Heizkreisverteiler über eine Pumpe gilt:
m² Estrich-Fußbodenheizung FBH25 Büro 2 Gesamtdurchflussmenge: 1.784 kg/h
m² Estrich-Fußbodenheizung FBH30
m² Kompakt-Fußbodenheizung FBHK10 Büro 1 Maximaler Druckverlust ab Heizkreisverteiler 1,56 mWS
m² Kompakt-Fußbodenheizung FBHK15 inkl. 0,1 mWS für max. geöffnetes Ventil
m² Industrie-Fußbodenheizung FBHS20 Backoffice
m² Industrie-Fußbodenheizung FBHS25 Gesamtfläche Fußbodenheizung:
m² Industrie-Fußbodenheizung FBHS30 Empfang +Komunik.2/2 Estrich-Fußbodenheizung 0,0 m²
m² Industrie-Fußbodenheizung FBHS35 Kompakt-Fußbodenheizung 0,0 m²
m² Industrie-Fußbodenheizung FBHS40 WC Barrierefrei Industrie-Fußbodenheizung 0,0 m²
m Heizleisten HL mini
m Heizleisten HL Ia WC Damen Zusammenfassung der Leistungen:
m Heizleisten HL IIa Summe der Heizlast 1,3 W
m Heizleisten HL IIIa WC Herren Summe der installierten Leistung 20.338,0 W
m Bodenkanalheizung BKH1 mini
m Bodenkanalheizung BKH1 Labor Summe Füllwasser:
m Bodenkanalheizung BKH2 mini Summe Füllwaser 181,5 Liter
m Bodenkanalheizung BKH2 Schleuse

Zuleitung 16x2 Summe Bemerkungen:
Zuleitung 11,6x1,5
Zuleitung 20x2

Heizlast inkl. Auf-
schlag

rechnerisch praktisch

Musterprojekt

Ø 11,6 [m]Raumbezeichnung HLm18 [m]

08.04.2025 Variotherm Heizsysteme Version: HA3.0


